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MAIRIE D’ARSY

Estrées Saint Denis, le 15 mars 2012

B

CENTRE D’INTERVENTION
Avenue Abel Didelet
60190 ESTREES SAINT DENIS
Tél : 03.44.36.73.65
Fax : 03.44.36.73.68
Major Joél VERVEL

Chef de Centre de Secours d’Estrées Saint Denis

a

Monsieur Michel EPINAY
Maire d' ARSY

Affaire suivie par le Caporal-chef Frédéric ALABERT

Obijet : Vérification annuelie des hydrants de votre commune.
P.J. : Compte rendu

Monsieur le Maire,

J'ai honneur de vous adresser le compte rendu de la vérification annuelle des hydrants
de votre commune.

Jattire votre attention sur les points d’eau désignés qui ne sont pas conformes a la
circulaire interministérielle du 10 décembre 1951 (débit minimum de 60 m® par heure
sous 1 bar de pression). Ces hydrants ne peuvent pas étre pris en compte pour la
défense incendie, ni pour linstruction des dossiers de certificat d’'urbanisme ou de permis
de construire.

Dans I'éventualité de création de nouvelles rues ou lotissements et implantation de
nouveaux hydrants, je vous serai reconnaissant d’en informer rapidement le Centre de
secours.

Restant a votre disposition pour tout renseignement utile, je vous prie d’agréer, Monsieur
le Maire, I'expression de mes salutations distinguées.

Le Chef de Centre,

Maijor Joél VERVEL
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Commune d'ARSY

Société de fermage : S.L.E.E Compiegne - 03.44.97.42.31 - N° urgences : 08.10.89.38.93

Capacité du chateau d'eau : 80 m® (situe sur la commune d'Arsy)

Caractéristiques: : réseau Maillé et Palmé - canalisations de @100 et @150 mm.

Date de la tournée : 12/03/12 Effectuée par 'ADJ HUBERT et le SGT FROMENTIN
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[:ILa couleur grise signifie que le poteau ne débite pas 60 m3/h a 1 bar ou qu' il n'est pas conforme & la circulaire 1951,
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Commune d'ARSY

Société de fermage : S.L.E.E Compiégne - 03.44.97.42.31 - N° urgences : 08.10.89.38.93
Capacité du chateau d'eau : 80 m* (situé sur la commune d'Arsy)
Caractéristiques: : réseau Maillé et Paimé - canalisations de @100 et @150 mm.

Date de la tournée : 12/03/12 Effectuée par 'ADJ HUBERT et le SGT FROMENTIN
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|:|La couleur grise signifie que le poteau ne débite pas 60 m3/h & 1 bar ou qu' il n'est pas conforme a la circulaire 1951.







