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A.ALIMENTATION EN EAU POTABLE

A.1. Les ressources de la commune

Ressource et gestion :

La commune de BEAURECUEIL est actuellement alimentée en eau potable par deux types de
ressources qui servent a la distribution publique :

» Un captage sur une source située au pied d'une cascade, sous le lit du ruisseau du
BAYON, au lieudit « La CASCADE » sur le territoire de la commune de SAINT-
ANTONIN-SUR-BAYON.,

« La Société du Canal de Provence (SCP) qui fournit le complément des besoins de la
commune et qul assure la sécurité de I'alimentation.

Le service de l'eau potable est géré en régle directe par la commune avec une assistance
technique de la SAUR (Société d’Aménagement Urbain et Rural).

Caractéristigues de la source :

Ce réservoir aquifére, d’une capacité estimée a 120 millions de m?3, capté par la galerie de
drainage, est constitué de calcaires de Saint-Marc, d'une épaisseur d'une quarantaine de
metres,
L'alimentation en eau de ce réservolr naturel se fait sur limpluvium du synclinal du
Cengle.

Des périmétres de protection immédiate, rapprochée et éloigneée ont éte établis autour de
la prise d'eau de la Cascade. Ils sont en totalité situés sur la commune de SAINT-
ANTONIN-SUR-BAYON.

Les périmétres de protection :

» Le périmétre de protection Immeédiate est une zone de 25 m? cldturée autour du
captage, un portail permettant I'acces a la galerie de captage.

- Le périmétre de protection rapprochée s'étend surtout vers I'amont jusqu’a SAINT-
ANTONIN-SUR-BAYON pour couvrir la vallée du Bayon en aval du village,

- Le périmétre de protection éloignée englobe une partie du synclinal du Cengle. L'aire
définie est essentlellement un espace protégé qui est classé en zone naturelle ou
agricole et reglementé.

Le captage de la source de la Cascade doit étre considéré comme une alimentation
intéressante mais sujette a des pollutions organiques. Un traitement de I'eau brute captee
est appliqué et l'on peut espérer, a terme, une nette amélioration de la qualité par
I'établissement des périmétres de protection.

A.2. Le réseau d’eau potable

Le réseau de distribution totalisalt une longueur de 8 439 métres linéaires en mars 1997 (y
compris I'antenne de raccordement vers la source de la Cascade), & 50 a 150.

Sur les 568 habitants (recensement Insee 1999), 149 sont abonnés au service de l'eau (état
année 2000).

La desserte en eau est satisfalsante sur la zone agglomérée et ses abords mais limitée dans
les ecarts.
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L'alimentation en eau a partir de la source du Bayon est assurée par un écoulement gravitaire

qui passe successivement par : _
= Une galerie de drainage bétonnée au pied de la Cascade ;

o

. Une chambre de captage située & l'extrémité de la galerie de drainage d’cl partent les
conduits d’adduction et |la surverse ;

= Un regard contenant les vannes, situé & environ 140 metres a |'aval du captage, sur la
rive gauche du lit mineur du ruisseau ;

» Un local de traitement de 'eau par chloration, sur la rive droite du ruisseau.
Avant distribution, une désinfection des eaux brutes par le chlore est réalisée.

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est rendu obligatoire dans le reglement du
plan local d’urbanisme dans les zones urbaines et dans les zones a urbaniser.

A.3. La consommation en eau potable

Le volume d’eau distribué s'éléve a 40 743 m? pour I'année 2000.

Le volume facturé aux 149 abonnés s'éléve a environ 22 000 m? (rendement de 53,48%). La
différence entre le volume distribué et le volume facturé s‘explique par l'existence d'une
surverse sur le chéteau d'eau existant (quartier le Beeuf). Le volume « perdu » n'est pas
connu (absence de compteur au niveau de la surverse),

La majeure partie de l'eau distribuée provient de la source, ce qui limite |'achat d'eau a la
Société du Canal de Provence,

La consommation moyenne par abonné s'éléve & 150 m?/an, soit 140 litres/jour/habitant.

lLa ressource est donc suffisante relativement aux zones desservies (zones urbaines et a
urbaniser).
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B.RESEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

B.1. Population raccordée

La gestion et I'exécution du service public de I'assainissement ont été confiées a la Société des
Eaux de Marseille (SEM) depuis 1992 (agence Var Sainte-Baume).

Sur les 568 habitants (recensement Insee 1999), on compte 38 abonnés particullers raccordés
au service de l'assainissement {données rapport assainissement SEM 2000), ce qui représente
114 habitants pour un volume vendu d’eau potable de 16 210 m?/an.

Les rejets représentent pour I'année 2000, un volume moyen de 15 476 m?/an.

En réesumeé :
= Population (recensement Insee 1999) : 568 habitants
= Nombre abonnés eau potable : 149
= Nombre abonné assainissement ; 38
= Nombre moyen d’habitants par abonnement : 3
= Nombre d'habitants raccordés a {"assainissement collectif : 114
= Taux de raccordement : 26%
» Nombre de foyers raccardés a 'assainissement collectif 1 38

« Nombre de foyers disposant d’un assalnissement non collectif mais raccordés sur le
réseau eau potable : 110

» Nombre de foyers disposant d’'un assainissement non collectif et non raccordés sur le
réseau eau potable : 59

74% des propriétés raccordées au réseau d'eau potable ne sont pas desservis par le réseau
d’assainissement ce qui représente environ 110 foyers. Ceci tient a la spécificité de
Beaurecueil, qui s'est développée par le passé a la faveur de zones naturelles d'urbanisation
diffuse (anciennes zones NB du POS) : le noyau villageois étant resté réduit.

Le nombre potentiel d'installations d‘assainissement non collectif s'éléve & 157 unités environ
(listing communal ; existence de systémes de traiternent en commun, dits semi collectifs).
B.2. Le réseau d’amenée

1l est de type séparatif et est constitué de trois collecteurs en antenne, de diameétre 200 mm,
se rejoignant en un collecteur unique qul aboutit a la station d'épuration (état 2001).

La longueur totale du réseau est de 1,775 km (1,660 km de collecteurs et 0,115 km de
raccordements). L'ensemble du réseau fonctionne en gravitaire. Le réseau est en PVC dans sa
totalité.

B.3. La station d’épuration des effluents domestiques
La station d’épuration a été construite et mise en service en 1991.

Elle est dimensionnée pour 500 équivalents/habitants en charge nominale et fonctionne
actuellement a 185 équlvalents/habitants en moyenne sur I'année 2000.

Le niveau de raccordement est actuellement a 37-40% de la valeur nominale.

Cette station, de type lit bactérien forte charge, comprend les ouvrages suivants :
«~ Un poste de relévement de 2 pompes de 9 m?/h ;
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= Un dégrilleur automatique rotatif ; -

= Un dessableur déshuiieur circulaire équipé d‘un aérateur immerge ;
» Un décanteur - digesteur de 6 m de diamétre ;

» Un lit bactérien forte charge ;

= Un décanteur ;

= Une re-circulation des eaux traitées et des boues décantées ;

+ 3 lits de séchage de 16 m? chacun ;

= Un bassin de stockage des eaux traitées ;

= Un bassin d'infiltration pour les eaux épurées.

Les capacités nominales de la station sont les suivantes :
« Une charge hydraullque de 100 m%j ;
= Une charge organique en DBOs de 30 kg/j.

Les boues de la station sont envoyées sous forme séche vers le domaine agricole et en
décharge.

L'examen de la qualité du traitement de I'eau usée montre, sur des prélévements instantanes,
unie bonne corrélation avec le niveau de rejet défini par I'arrété préfectoral de 1991.

PRELEVEMENT RESULTATS D'ANALYSE EN mg/i
DATE TYPE ORGA EAU BRUTE EAU EPUREE
INST | 24H DBO | DCOnd | DCO ad2 | MST | DBO | DCOnd | MST
08/02 | X ARPE | 138 | 304 109 | 13 87 12
06/04 | X SEM | 320 | 840 320 | 21 135 29
20/06 | X SEM | 290 | 850 210 9 80 12
15/09 X SEM | 340 | 720 210 | 10 20 8
20/10 X SEM | 200 | 715 270 | 11 80 12
ARRETE DE 1991 30 90 30

lLe rendement moyen sur la pollution organique est voisin de 95% et le rapport
DCO/DBOs>2,05.

La poliution est essentiellement domestique.

On notera une valeur en excés sur la DCO (135 mag/l), eau épurée. Par contre, le traitement
général de la DCO est limite avec la clause de l'arrété de 1991. Le probléme se situe au
niveau du lit bactérien qui n'assure plus un abattement complémentaire suffisant. 1l est
seulement & 40% de la charge, ce que peut expliquer partiellement le fonctionnement en sous
charge de |a station d’épuration.

Le fonctionnement de la station est correct dans son ensembie. Il apparait toutefois que des
aménagements complémentaires s’avérent nécessaires pour répondre a court terme a la mise
a jour de l'arrété, en fonction de I'arrété d’application du 22/12/1994 (ioi sur l'eau de 1992).
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Les régles générales suivantes sont applicables :

PARAMETRE | CONCENTRATION* | RENDEMENT*
DBOs 25 mg/! 70%
DCO 125 mg/| 75%
MEST 35 mg/I 90%

*Concentration OU Rendement
Le Ph est compris entre 6 et 8,5
La température est inférieure ou égale a 25°C

Si Ia zone est sensible & 'eutrophisation, il faut en outre respecter les conditions cl-dessous
pour une charge brute en DBOs < 600 kg/jour :

Zone sensible a 'azote NGL | 70% de rendement minimum

Zone sensible au phosphore | Pr | 80% de rendement minimum

Les tolérances limites acceptées hors périodes d’entretien et de réparation sont :

DBOs | < ou égal & | 50 ma/l

DCO | < ouégal a | 250 mg/|

MES | < ou égal a | 85 mg/|

L'article 3 de I'arrété du 16/11/1998 précise en outre le nombre maximai d’échantillons non
conformes en fonction du nombre d’échantillons annuels prélevés et analyses.

La statlon est bien entretenue et le suivi est correct dans le contexte actuel d’exploitation.

B.4. L'extension projetée

La station d‘épuration dispose d’une capacité de traitement suffisante pour recevoir les eaux
usées des futures urbanisations en zone AU (zone 2 urbaniser inscrite au plan local
d'urbanisme). On peut méme penser que son fonctionnement sera amélioré par de nouveaux
raccordements {en évitant le fonctionnement en sous charge constaté a I’heure actuelle).

Toutefois, une extension du réseau collectif est nécessalre pour desservir la future zone a
urbaniser située au nord du Chateau (flot dit de la Ferme). Il est prévu une extension du
réseau en refoulement (un poste de refoulement est a installer au droit de la Ferme).

Il n‘est pas prévu d'étendre le réseau au-dela du pdle urbain et des zones a urbaniser. Les
zones agricoles et naturelles {a I'exception de celles desservies au passage du collecteur) sont
des zones d'assainissement non collectif {cf. carte de zonage d’assainissement des eaux
usees).
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C.RESEAU PLUVIAL

C.1. Le réseau hydraulique

La plaine de Beaurecuell est drainée par un chevelju hydraulique qui s'écoule globalement en
direction du sud ouest et dont les principaux cours d’eau sont :

o La riviere Bayeux (ou Bayon) qui traverse le territoire d’est en ouest et qui recueille
les eaux de ruissellement en provenance du nord du territoire (Roques Hautes).

o Le ruisseau de Brancal, affluent de rive gauche du Bayeux, qul coule du sud est
vers le sud ouest et recuielle les eaux de la partie sud du territoire (piémont du
Cengle).

o Le ruisseau de Font Sainte, en rive droite du Brancai. 1l collecte les apports d'une
partie de la plaine agricole et du sud du village.

o Le réseau hydraulique agricole compléte le dispositlf, diffusant les eaux dans la
plaine.

Les ruissellements atteignent les différents fossés et exutoires naturels (cf. cartographie
jointe). Parmi ceux-ci, celui présentant le débit le plus fort est la riviere Bayeux.

C.2. L’état projeté : enjeux

Le PLU confirme les zones urbaines du POS en reconnaissant en plus le secteur du Chateau
(Inscrit en zone urbaine de valeur patrimoniale) mais sans densité nouvelle.

1l prévoit en outre I'ouverture de zones & urbaniser (AU) de dimension mesurée en extension
du noyau villageois, dans des secteurs ou les constructions seront autorisées soit lors de la
réalisation d'opérations d’aménagement d'ensemble, soit au fur et & mesure de la réalisation
des équipements permettant de desservir la zone (y compris le pluvial). La collectivité veillera,
lors de I'aménagement, & ne pas aggraver la situation a |'aval du fait de lI''mpermeéabilisation
de ces espaces. Ces zones AU ne sont pas situées a proximité des principaux ruisseaux
recensés ci-dessus et représentent 1,86 hectares soit seulement 0,19% du territoire
communal.,

Les anciennes zones d'habitat diffus du POS (NB) ont été supprimées (sauf secteur du
Chateau) au profil de zones naturelles (N), dans lesquelles aucune construction nouvelle n'est
admise. Tout au plus peut-on, au regard du réglement du PLU, étendre les habitations
existantes et ce uniquement dans les zones 2N (dont I'étendue est limitée, & savoir environ
12% du territoire communal). Les zones 1N (naturelle} et 1A (agricole) sont totalement
protégées et inconstructibles (soit 82% du territoire communal).

L'enjeu est donc limité et malgré cela, le réglement du PLU interdit toute construction ou
extension & moins de 20 métres de I'axe de tout cours d‘eau. Au-dela de cette distance et
pour tout projet situé & proximité d‘un cours d'eau, une étude démontrant que
I'imperméabilisation projetée n‘aggrave pas la vulnérabilité a |'aval (en proposant le cas
échéant des mesures compensatolres) devra étre fournie par le pétitionnaire (cf. article 6,
titre 1, réglement du PLU).
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D. SYSTEME D’ELIMINATION DES DECHETS

Les déchets domestigues sont collectés et transportés au centre de traitement.de.la villz de
Gardanne.

En outre, le tri sélectif est en place, au moyen de points tri équipés de containers différenciés.
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